TO (Unterteil)

Bedienungsanleitung
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Ll Olbadeofen Modell TO

walm

A Schauglas

Anschlag
C Anliegefuhler
Einstellknopf
Sicherheitsverschluss
Olregler
Tankventilknopf , Auf-Zu”

I G M m

Olstandsanzeiger

Tankverschluss

Tank in der Tur
urverschluss

Olschlauch Regler-Brenner

Olschlauch Tank-Regler

Filter im Olregler

Tankschirmblech

U O Z2 < M X

walmii-Olunterdfen sind DIN-gepriift,
IN-Reg.-Nr. 098 WB 80.

ie fur die Schornsteinbemessung nach
N 4705 erforderlichen Werte sind:

bgasmassenstrom 0,0 g/sec
bgastemperatur 70C
rforderlicher Forderdruck 0,13 mbar
rforderlicher Forderdruck

ei 0,8-facher Nennwarme-

elastung ,10 mbar

ie Nennwarmebelastung betragt 10 kW.

echnische Anderungen behalten wir uns vor.
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